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 Ventilatieberekening  Souterrain.xls

Project :  Dorpsschool te Rozendaal
Project nr. : 16.530
Auteur : MDI
Datum : 13-7-2016
Versie : 1
Tekeningen : 06-07-2016
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Uitgangspunten ventilatieberekening

Projectgegevens
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Souterrain -3370
-1.01 Hal 16,5 GV 0,5 0 0 30 0 0 30
-1.02 Doucheruimte 6 D 0 14 0 0 50 0 302
-1.03 Kleedkamer 16 9 6,5 0 0 374 0 0 374
-1.04 Doucheruimte 6 D 0 14 0 0 50 0 302
-1.05 Kleedkamer 16 9 6,5 0 0 374 0 0 374
-1.06 Toilet 1 T 0 7 0 0 25 0 25
-1.07 Toilet 1 T 0 7 0 0 25 0 25
-1.08 Trappenhuis 11,5 GV 0,5 0 0 21 0 0 21
-1.09 Gang 16,5 GV 0,5 0 0 30 0 0 30
-1.10 Lift 3 L 3,2 0 0 35 0 0 35

Souterrain -6370
-2.00 Lift 3 L 3,2 0 0 35 0 0 35
-2.01 Gang 20,5 GV 0,5 0 0 37 0 0 37
-2.02 Docent 2 9 6,5 0 0 47 0 0 47
-2.03 Vluchttrap 7,5 GV 0,5 0 0 14 0 0 14
-2.04 Gymzaal 33 9 6,5 0 0 772 0 0 772
-2.05 Toestelenberging 11.b 0 0 0 0 0 0 0
-2.06 Berging 11.b 0 0 0 0 0 0 0
-2.07 Technische ruimte 11.b 0 0 0 0 0 0 0

1 woonfunctie 7 logiesfunctie
a in een logiesgebouw

2 bijeenkomstfunctie b andere logiesfunctie
a bijeenkomstfunctie voor kinderopvang
b andere bijeenkomstfunctie 8 onderwijsfunctie

3 celfunctie 9 sportfunctie
a cel
b ander verblijfsgebied 10 winkelfunctie

4 gezondheidszorgfunctie 11 overige gebruiksfunctie
a bedgebied a voor het stallen van motorvoertuigen
b andere verblijfsgebied b andere overige gebruiksfunctie

5 industriefunctie T Toilet (conform afd. 3.6, artikel 3.29, lid 6)
D Douche (conform afd. 3.6, artikel 3.29, lid 6)

6 kantoorfunctie K Keukenblok  (conform afd. 3.6, artikel 3.29, lid 4)
GV Gemeenschappelijke verkeersruimte

(conform afd. 3.6, artikel 3.32, lid 1)
GAS Meterruimte voor gas (conform afd. 3.36, artikel 3.32, lid 2)

L Lift 
A Afval, indien minimaal 1,5 m2

Een voorziening voor  luchtverversing van een meterruimte voor een voorziening van gas  heeft een volgens NEN 1087 
bepaalde capaciteit van ten minste [1 dm³/m²/s]  netto inhoud van de meterruimte, met een minimum van 2 [dm³/s] .

Een voorziening voor luchtverversing voor een verblijfsgebied of een verblijfsruimte, met een opstelplaats voor een 
kooktoestel of met een opstelplaats voor een warmwa tertoestel  heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit van 
ten minste 21[dm³/s] .                                                                                                                                                                 

Afkortingen gebruiksfuncties zoals in ventilatieber ekening gebruikt:

Pagina 1  Ventilatieberekening 
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Project :  Dorpsschool te Rozendaal
Project nr. : 16.530
Auteur : MDI
Datum : 13-7-2016
Versie : 1
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Uitgangspunten ventilatieberekening

Projectgegevens
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Begane grond
0.01 OB/MB 33 8 8,5 0 0 1010 0 0 1010
0.02 OB 33 8 8,5 0 0 1010 0 0 1010
0.03 OB 33 8 8,5 0 0 1010 0 0 1010
0.04 KDV 33 2.a 6,5 0 0 772 0 0 772
0.05 PSZ 33 2.a 6,5 0 0 772 0 0 772
0.06 Entree 15,5 GV 0,5 0 0 28 0 0 28
0.07 Ontmoetingsruimte 150 8 8,5 0 0 4590 0 0 4590
0.07a Pantry 298 GV 0,5 0 0 536 0 0 536
0.08 Leerplein 33 8 8,5 0 0 1010 0 0 1010
0.09 Toiletten 4 T 0 7 0 0 25 0 101
0.10 Speelhal 33 2.a 6,5 0 0 772 0 0 772
0.11 Leerplein 33 8 8,5 0 1 1010 0 4 1010
0.12 Directiekamer 6 6 6,5 0 0 140 0 0 140
0.14 Hal 36 GV 0,5 0 0 65 0 0 65
0.15 Slaapkamer 8 2.a 6,5 0 0 187 0 0 187
0.16 Slaapkamer 8 2.a 6,5 0 0 187 0 0 187
0.17 Berging 11.b 0 0 0 0 0 0 0
0.18 Sanitar 2 T 0 7 0 0 25 0 50
0.19 Keuken K 0 21 0 0 76 0 76
0.21 Berging 11.b 0 0 0 0 0 0 0
0.22 Entree 3 11,5 GV 0,5 0 0 21 0 0 21
0.23 Toiletten 3 T 0 7 0 0 25 0 76
0.24 Entree 2 15 GV 0,5 0 0 27 0 0 27
0.24a Trappenhuis 9,5 GV 0,5 0 0 17 0 0 17
0.25 Werkast 11.b 0 0 0 0 0 0 0
0.26 Wasruimte 11.b 0 0 0 0 0 0 0
0.28 Vluchttrap 7,5 GV 0,5 0 0 14 0 0 14
0.29 Berging 11.b 0 0 0 0 0 0 0
0.30 Magazijn 11.b 0 0 0 0 0 0 0
0.31 Lift 3 L 3,2 0 0 35 0 0 35
0.31a Berging 11.b 0 0 0 0 0 0 0
0.32 Berging 11.b 0 0 0 0 0 0 0
0.34 Toiletten 1 T 0 7 0 0 25 0 25
0.35 Miva 1 T 0 7 0 0 25 0 25

1 woonfunctie 7 logiesfunctie
a in een logiesgebouw

2 bijeenkomstfunctie b andere logiesfunctie
a bijeenkomstfunctie voor kinderopvang
b andere bijeenkomstfunctie 8 onderwijsfunctie

3 celfunctie 9 sportfunctie
a cel
b ander verblijfsgebied 10 winkelfunctie

4 gezondheidszorgfunctie 11 overige gebruiksfunctie
a bedgebied a voor het stallen van motorvoertuigen
b andere verblijfsgebied b andere overige gebruiksfunctie

5 industriefunctie T Toilet (conform afd. 3.6, artikel 3.29, lid 6)
D Douche (conform afd. 3.6, artikel 3.29, lid 6)

6 kantoorfunctie K Keukenblok  (conform afd. 3.6, artikel 3.29, lid 4)
GV Gemeenschappelijke verkeersruimte

(conform afd. 3.6, artikel 3.32, lid 1)
GAS Meterruimte voor gas (conform afd. 3.36, artikel 3.32, lid 2)

L Lift 
A Afval, indien minimaal 1,5 m2

Een voorziening voor  luchtverversing van een meterruimte voor een voorziening van gas  heeft een volgens NEN 
1087 bepaalde capaciteit van ten minste [1 dm³/m²/s]  netto inhoud van de meterruimte, met een minimum van 2 [dm³/s] .

Een voorziening voor luchtverversing voor een verblijfsgebied of een verblijfsruimte, met een opstelplaats voor een 
kooktoestel of met een opstelplaats voor een warmwa tertoestel  heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit 
van ten minste 21[dm³/s] .                                                                                                                                                                 

Afkortingen gebruiksfuncties zoals in ventilatieber ekening gebruikt:

Pagina 1  Ventilatieberekening 
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Project :  Dorpsschool te Rozendaal
Project nr. : 16.530
Auteur : MDI
Datum : 13-7-2016
Versie : 1
Tekeningen : 06-07-2016
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Uitgangspunten ventilatieberekening

Projectgegevens
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Verdieping
1-03a Leerplein 33,0 8 8,5 0 0 1010 0 0 1010
1-03b Leerplein 33,0 8 8,5 0 0 1010 0 0 1010
1.01 Personeel 12 8 8,5 0 0 367 0 0 367
1.02 Toiletten 4 T 0 7 0 0 25 0 25
1.04 Trap 17,0 GV 0,5 0 0 31 0 0 31
1.05 Middenbouw 33 8 8,5 0 0 1010 0 0 1010
1.06 Middenbouw 33 8 8,5 0 0 1010 0 0 1010
1.07 Midden/Bovenbouw 33 8 8,5 0 0 1010 0 0 1010
1.08 Bovenbouw 33 8 8,5 0 0 1010 0 0 1010
1.09 Bovenbouw 33 8 8,5 0 0 1010 0 0 1010
1.10 Magazijn/Berging 11.b 0 0 0 0 0 0 0
1.11 Spreekkamer 4 6 6,5 0 0 94 0 0 94
1.13 Garderobe 11.b 0 0 0 0 0 0 0
1.14 Werkkast 11.b 0 0 0 0 0 0 0
1.15 Spreekkamer/IB 4 6 6,5 0 0 94 0 0 94
1.16 Dakterras 11.b 0 0 0 0 0 0 0
1.17 Repro 11.b 0 0 0 0 0 0 0
1.18 Toiletten 4 T 0 7 0 0 25 0 101
1.20 Toilet personeel 1 T 0 7 0 0 25 0 25
1.21 Multifunctionele ruimte 33 8 8,5 0 0 1010 0 0 1010
1.22 Hal 34,0 GV 0,5 0 0 61 0 0 61
1.23 Trappenhuis 13 GV 0,5 0 0 23 0 0 23

1 woonfunctie 7 logiesfunctie
a in een logiesgebouw

2 bijeenkomstfunctie b andere logiesfunctie
a bijeenkomstfunctie voor kinderopvang
b andere bijeenkomstfunctie 8 onderwijsfunctie

3 celfunctie 9 sportfunctie
a cel
b ander verblijfsgebied 10 winkelfunctie

4 gezondheidszorgfunctie 11 overige gebruiksfunctie
a bedgebied a voor het stallen van motorvoertuigen
b andere verblijfsgebied b andere overige gebruiksfunctie

5 industriefunctie T Toilet (conform afd. 3.6, artikel 3.29, lid 6)
D Douche (conform afd. 3.6, artikel 3.29, lid 6)

6 kantoorfunctie K Keukenblok  (conform afd. 3.6, artikel 3.29, lid 4)
GV Gemeenschappelijke verkeersruimte

(conform afd. 3.6, artikel 3.32, lid 1)
GAS Meterruimte voor gas (conform afd. 3.36, artikel 3.32, lid 2)

L Lift 
A Afval, indien minimaal 1,5 m2

Een voorziening voor  luchtverversing van een meterruimte voor een voorziening van gas  heeft een volgens NEN 
1087 bepaalde capaciteit van ten minste [1 dm³/m²/s]  netto inhoud van de meterruimte, met een minimum van 2 [dm³/s] .

Een voorziening voor luchtverversing voor een verblijfsgebied of een verblijfsruimte, met een opstelplaats voor een 
kooktoestel of met een opstelplaats voor een warmwa tertoestel  heeft een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit 
van ten minste 21[dm³/s] .                                                                                                                                                                 

Afkortingen gebruiksfuncties zoals in ventilatieber ekening gebruikt:
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Project: 16.530 Dorpsschool Rozendaal
Datum: 13-7-2016

VWA INSTALLATIE RENOVATIE
aantal[-]

WC 22 2,00 44,00
WT 2 0,50 1,00
FT 3 0,50 1,50
GS 7 0,75 5,25
VW 1 0,75 0,75
UG 3 0,75 2,25
DO 13 1,00 13,00
WM 1 0,75 0,75

som van de basisafvoeren Q a= 68,50 [l/s]
Toelichting:

WC Watercloset

WT Wastafel

Qa= Samengestelde afvoer van basisleidingen  [l/s] FT Fontein

p= gelijktijdigheidscoefficient                                       0,7 [l/s^0.5] GS Keukengootsteen

VW Vaatwasser

UG Uitstortgootsteen

DO Douche

WM Wasmachine

Qa,max= 5,79 [l/s]

HWA INSTALLATIE PLAT DAK 
Regenintensiteit is 0,03 [l/(s.m2)]
Dakoppervlakte 742,5 [m2]
Reductiefactor �  0,75
Reductiefactor �  1.0 

� = Reductiefactor voor vertraging [-]

Qh= Belasting hemelwaterafvoerleiding [l/sec] Qh=0,75*0,03*1*472,5

i=regenintensiteit                                    [l/s^0.5]  

� =reductiefactor voor de dakbreedte [-] Qh= 10,63 [l/s]
F=oppervlakte van het dak                            [m2]

BEREKENING VOLGENS NTR 3216

 "BINNENRIOLERING richtlijnen voor ontwerp en uitvoering"

Basisafvoer Qi     [l/s]
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Ruimteoverzicht Souterrain (6.370-P)
Nr Ruimte Opp
-2.01 gang 20,5 m²
-2.02 docent 7,0 m²
-2.03 vluchttrap 7,5 m²
-2.04 gymzaal 293,5 m²
-2.05 toestellenberging 36,0 m²
-2.06 berging 41,0 m²
-2.07 tech.ruimte 6,5 m²
-2.08 lift 3,0 m²

415,0 m²

A : 06-07-2016
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> 75 personen (vieringen) = noodverlichtingadvies: toepassen
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Ruimteoverzicht Souterrain (3370-P)
Nr Ruimte Opp
-1.01 hal 16,5 m²
-1.02 doucheruimte 11,0 m²
-1.03 kleedkamer 18,0 m²
-1.04 doucheruimte 11,0 m²
-1.05 kleedkamer 21,5 m²
-1.06 toilet 1,0 m²
-1.07 toilet 1,0 m²
-1.08 trappenhuis 11,5 m²
-1.09 gang 16,5 m²
-1.10 lift 3,0 m²

110,5 m²

A : 06-07-2016
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Ruimteoverzicht Begane grond (Peil=0.000)
Nr Ruimte Opp
0.19 keuken 5,5 m²
0.21 berging 2,0 m²
0.22 entree 3 11,5 m²
0.23 toiletten 7,0 m²
0.24 entree 2 15,0 m²
0.24a trappenhuis 9,5 m²
0.25 werkkast 2,5 m²
0.26 wasruimte 4,5 m²
0.28 vluchttrap 7,5 m²
0.29 berging 4,0 m²
0.30 magazijn 8,0 m²
0.31 lift 3,0 m²
0.31a berging 4,5 m²
0.32 berging 10,0 m²
0.34 toilet 2,5 m²
0.35 miva 4,0 m²

713,0 m²

Ruimteoverzicht Begane grond (Peil=0.000)
Nr Ruimte Opp
0.01 OB/MB 59,0 m²
0.02 OB 59,0 m²
0.03 OB 59,0 m²
0.04 KDV 58,0 m²
0.05 PSZ 56,0 m²
0.06 entree 1 15,5 m²
0.07 ontmoetingsruimte 127,5 m²
0.07a pantry 9,5 m²
0.08 leerplein 37,0 m²
0.09 toiletten 8,5 m²
0.11 leerplein 35,0 m²
0.12 directiekamer 18,0 m²
0.14 hal 36,0 m²
0.15 slaapkamer 9,5 m²
0.16 slaapkamer 9,5 m²
0.17 berging 7,0 m²
0.18 sanitair 7,5 m²
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